
Brasseur ERP C - Connectivité GTB

Modbus : la connexion se fait via RS485, le paramètre de 

pilotage est PD.03 selon la table suivante

0 -10V : la connexion se fait via le bornier selon ce schéma

1. Dénuder le câble basse tension (AWG18 -22) avec connecteur RJ45

2. Connecter le rouge (+) sur AI et le noir sur COM ( -)
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